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             Договор № 57 от 15.02.2018 г. 

 
 
        Главный архитектор проекта                              В. А. Садовников 
 
 
        Генеральный директор                                        Л. И. Токмолаева                               
 
 
 
 
 

 Чебоксары 2018 г. 



 

 

 

      для размещения линейного объекта «Наружные сети электроснабжения КЛ-6 кВ с 
трансформаторной подстанцией по объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встро-

енно-пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения по 
ул.Новоилларионовская г. Чебоксары ЧР»   

 

      

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

 .   

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

ГАП Садовников В.А   
ПП 2  

Нач. отдела Кириллова А.В.   

Инженер Кириллов Д.В.   
ООО «НПП «Инженер» 

Ген. директор Токмолаева Л.И     

Градостроительная документация и технические решения, принятые в проекте 

планировки, соответствуют требованиям действующих экологических, санитарно-

технических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации и обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№0064.02-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством 

«Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 03.12.2012 г., г. Нижний 

Новгород. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

№0109.06-2010-2127317852-П-022, выдано Некоммерческим партнерством 

«Объединение нижегородских проектировщиков» 02.02.2017 г., г. Нижний Новгород. 

 

 

Гл. архитектор проекта   В. А. Садовников 

 
 

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер». 

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством 

Российской Федерации об авторском праве. 

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации 

только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, 

переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся 

исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер». 
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Договор: № 57 от 15.02.2018 г. 
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1.   ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
1.1.   ВВЕДЕНИЕ  
 

Разработка Проекта планировки территории для размещения линейного объекта   

«Наружные сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по 

объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой 

и помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г. Чебоксары 

ЧР» выполнена ООО «НПП «Инженер» в соответствии Генеральному плану Чебок-

сарского городского округа, утвержденному Решением ЧГСД от 23.12.2014 г. №1787, 

а так же согласно договору от 15.02.2018 г. № 57 и техническому заданию на прове-

дение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта. 

Основанием для разработки документации является Постановление 

Администрации города Чебоксары от 26.03.2018 г. № 506 О подготовке 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта «Наружные сети электроснабжения 

КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по объекту «Многоэтажный жилой 

комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и помещениями общественного 

назначения по ул.Новоилларионовская г. Чебоксары ЧР». 

 

1.2.   ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Проект планировки территории для целей строительства линейного 

объекта  разработан ООО «НПП «Инженер» на основании Постановления 

Администрации города Чебоксары от 26.03.2018 г. № 506 О подготовке 

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта  «Наружные сети 

электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по объекту 

«Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и 

помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г. Чебоксары 

ЧР» и технического задания на проектирование, в соответствии с 

действующими нормами и правилами. 

Местоположение объекта – Чувашская Республика-Чувашия, г. 

Чебоксары, ул. Новоилларионовская.  

Нормативно-правовые и нормативно-технические документы: 
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1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-

ФЗ; 

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

3. Федеральный закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» №52- ФЗ от 30.03.1999 г.; 

4. Федеральный закон №221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 

деятельности»; 

5. Генеральный план Чебоксарского городского округа, утвержденный 

Решением ЧГСД от 23.12.2014 г. №1787; 

6. Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 

утвержденные Решением ЧГСД от 03.03.2016 г. № 187; 

7. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации». 

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

10.  Республиканские нормативы, утвержденные Постановлением Кабинета 

Министров ЧР от 27.12.2017 г. № 546. 

11. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ 

№ 14278тм-т1, утвержденные Департаментом электроэнергетики Минтех-

энерго РФ 20.05.1994 г. 

12. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пре-

дусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов". 

В качестве исходных материалов использовались: 
- материалы топографической съемки, ООО НПП «Инженер», выполненные в 
2018 г.; 
- рабочая документация Наружные сети электроснабжения и электроосвеще-
ния 2015/06.22.2-1В-ЭС.ЭН1; 
- рабочая документация Комплектная трансформаторная подстанция в желе-
зобетонном корпусе типа 2КТПБ мощностью 1000 кВА на напряжение 10(6)/0,4 
кВ ЭПС.017.500.002 ТП 
- Отчет о инженерно-гидрометеорологических изысканиях на объекте: «На-
ружные сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по 
объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными авто-
стоянкой и помещениями общественного назначения по 
ул.Новоилларионовская г. Чебоксары ЧР», ООО «Инженер», 2018 г. 



 

      Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Наружные 
сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по объекту 
«Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и 

помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г.Чебоксары 
ЧР»   

 

Лист 

      
7 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

- Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Много-
этажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и поме-
щениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г. Чебоксары 
ЧР», ООО «Изыскатель», 2014 г. 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изыска-
ний для подготовки проектной документации, ООО «Межрегиональный экс-
пертный центр», 2015 г. 
- сведения Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра» по Чувашской Республике;  

 

1.3.  ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Документация по планировке территории выполнена в целях 

определения зоны планируемого размещения ТП-6 кВ и питающего ее 

электрокабеля для осуществления электроснабжения многоэтажного жилого 

комплекса со встроенно-пристроенными автостоянкой и помещениями 

общественного назначения по ул.Новоилларионовская г. Чебоксары ЧР, а так же в 

целях - устойчивого развития территории, 

- установление границ и разрешенного использования земельного участка для 

размещения трансформаторной подстанции, 

- выделения элементов планировочной структуры, 

- установления красной линии для размещения линейного объекта. 

 
2.   СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ  
2.1.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО К РАЗМЕЩЕНИЮ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В административном аспекте участок проектируемой линейного объекта   

«Наружные сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по 

объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой 

и помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г. 

Чебоксары ЧР» расположен в границах селитебной территории, в увязке с 

существующими инженерными сетями в северо-западном районе г.Чебоксары. 

Согласно техническому заданию отводимая территория предназначена для 

строительства комплектной трансформаторной подстанции наружной установки в 

объемных бетонных блоках 2КТПБ. Электроснабжение осуществляется от РУ-6кВ 

существующей ТП-45. Питающие линии Н-1 и Н-2 2-ААБл 3*150 – 6 кВ 

прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли с 

покрытием кирпичом и засыпкой песком.  

Для защиты проектируемой ТП от грозовых перенапряжений для повторного 

заземления предусмотрено заземляющее устройство с сопротивлением не более 
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4Ом.  

Охранная зона устанавливается в соответствии Правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160): 

1) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 

глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра; 

2) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки 

подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от 

всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии для 

номинального класса напряжения 1-20 кВ – 10 метров. 

Территория под строительство электрокабеля пролегает преимущественно по 

землям общего пользования и по территории земельного участка кооперативного 

института с К№ 21:01:010103:114.  

Расположение линейного объекта капитального строительства не 

предусматривает прекращение оформленных прав на части земельных участков. 

Прокладка электрокабеля и строительство ТП предусмотрена на землях 

населенного пункта. 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОНЫ 
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размеще-

ния линейного объекта представлен ниже (таблица 2.2.1). 

ТАБЛИЦА 2.2.1. Перечень координат характерных точек границ зоны 
планируемого размещения линейного объекта 

 

№ точки 
Координаты, м 

X Y 

1 410694.99 1227259.36 

2 410695.64 1227260.25 

3 410703.11 1227260.82 

4 410706.05 1227264.47 

5 410706.72 1227268.13 

6 410706.69 1227273.84 

7 410706.06 1227276.39 
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8 410704.08 1227277.35 

9 410703.03 1227357.43 

10 410702.93 1227358.8 

11 410702.28 1227360.51 

12 410699.8 1227364.35 

13 410691.18 1227372.44 

14 410688.26 1227373.89 

15 410674.51 1227374.59 

16 410673.63 1227377.39 

17 410671.48 1227389.68 

18 410672.64 1227392.35 

19 410673.21 1227395.28 

20 410673.53 1227401.02 

21 410671.97 1227417.45 

22 410670.23 1227427.71 

23 410677.61 1227428.5 

24 410692.1 1227432.61 

25 410712.21 1227440.05 

26 410724.58 1227446.11 

27 410725.05 1227452.26 

28 410720.67 1227461.07 

29 410718.96 1227455.32 

30 410717.36 1227454.53 

31 410718.96 1227451.25 

32 410718.86 1227449.99 

33 410709.85 1227445.57 

34 410690.24 1227438.32 

35 410676.46 1227434.41 

36 410668.61 1227433.57 

37 410664.93 1227432.15 

38 410663.84 1227429.48 

39 410666.02 1227416.66 

40 410667.51 1227400.9 

41 410667.24 1227396.02 

42 410665.27 1227390.46 

43 410667.83 1227375.85 

44 410669.26 1227371.29 

45 410670.95 1227369.12 

46 410684.11 1227368.42 

47 410688.96 1227368.48 

48 410688.99 1227366.27 

49 410695.16 1227360.48 

50 410697 1227357.51 

51 410698.1 1227275.79 

52 410698.7 1227273.62 

53 410700.7 1227272.32 

54 410700.72 1227268.66 



 

      Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Наружные 
сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной подстанцией по объекту 
«Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными автостоянкой и 

помещениями общественного назначения по ул.Новоилларионовская г.Чебоксары 
ЧР»   

 

Лист 

      
10 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

55 410700.42 1227267.05 

56 410700.06 1227266.6 

57 410691.68 1227265.96 

58 410690.61 1227263.65 

59 410689.33 1227259.38 

60 410689.35 1227259.04 

1 410694.99 1227259.36 

   

61 410705.5 1227497.63 

62 410701.23 1227506.78 

63 410694.88 1227503.82 

64 410699.16 1227494.65 

61 410705.5 1227497.63 
 

 

Перенос (переустройство) 

На территории проектируемого объекта перенос (переустройство) линейных 

объектов не требуется. Соответственно в состав данной документации по планиров-

ке территории «Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 

объектов» не разработан. 

 
2.3. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ. 
 
Развитие системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, а также застройки в границах зоны планируемого разме-

щения проектируемого объекта не предусмотрено. 

   
2.4.   СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Линейный объект капитального строительства проектируемого газопровода  

пересекают следующие инженерные коммуникации: 

- электрокабель 6 кВ; 

- водопровод подземный; 

- газопровод подземный; 

- электрокабель 0,4 кВ; 

- канализация ливневая; 

- канализация. 

При пересечении кабельной линии с инженерными сооружениями кабель 

укладывается в ПНД трубы Д-110 трубами с прокладкой методом прокола. 
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Прокладку кабельной линии под проезжей частью выполняется методом прокола. 

Пересечения трассы электрокабеля с водными преградами в пределах участ-

ка производства работ отсутствуют. 

2.5.   СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ 

 
На проектируемом участке линейного объекта капитального строительства 

установлены следующие охранные зоны - границы зон с особыми условиями 

использования территории: 

-  21.01.2.376 - Охранная зона трансформаторной подстанции ТП 45,  

-  21.01.2.1108 - Охранная зона для эксплуатации кабельной линии КЛ-6 кВ от 

ТП-545 до ТП-554 - ТП-45, 

- 21.00.2.153 - Охранная зона производственно-технологического комплекса 

(ПТК) "Газораспределительные сети и сооружения от газораспределительных 

станций АГРС-АКБ-160 и АГРС-4 г. Чебоксары Чувашской Республики". 

Установленные сервитуты отсутствуют. 

 
2.6.   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 
 

На момент выполнения Проекта планировки территории для размещения ли-

нейного объекта «Наружные сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной 

подстанцией по объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-

пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения по 

ул.Новоилларионовская г. Чебоксары ЧР» согласно Правилам землепользования и 

застройки Чебоксарского городского округа, проектируемый объект расположен в 

следующих территориальных зонах:  

- Ж-5. Зона застройки жилыми домами смешанной этажности, 

- О-2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового на-

значения. 

 (действие градостроительного регламента не распространяется на земель-

ные участки, предназначенные для размещения линейных объектов). 

 
2.7.   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Граница территории разработки проекта планировки попадает на земли 

муниципальной собственности, частной собственности. 

            2.8.  КРАСНЫЕ ЛИНИИ, ЛИНИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-

меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) гра-
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ницы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-

мещения линейных объектов. 

Каталог поворотных точек красных линий, предназначенные для размещения 
линейного объекта, представлен в таблице 2.8.1. 

 
 

ТАБЛИЦА 2.8.1. ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ КРАСНЫХ ЛИНИЙ 

 

№ точки 
Координаты, м 

X Y 

1 410694.99 1227259.36 

2 410695.64 1227260.25 

3 410703.11 1227260.82 

4 410706.05 1227264.47 

5 410706.72 1227268.13 

6 410706.69 1227273.84 

7 410706.06 1227276.39 

8 410704.08 1227277.35 

9 410703.03 1227357.43 

10 410702.93 1227358.8 

11 410702.28 1227360.51 

12 410699.8 1227364.35 

13 410691.18 1227372.44 

14 410688.26 1227373.89 

15 410674.51 1227374.59 

16 410673.63 1227377.39 

17 410671.48 1227389.68 

18 410672.64 1227392.35 

19 410673.21 1227395.28 

20 410673.53 1227401.02 

21 410671.97 1227417.45 

22 410670.23 1227427.71 

23 410677.61 1227428.5 

24 410692.1 1227432.61 

25 410712.21 1227440.05 

26 410724.58 1227446.11 

27 410725.05 1227452.26 

28 410720.67 1227461.07 

   

29 410717.36 1227454.53 

30 410718.96 1227451.25 

31 410718.86 1227449.99 

32 410709.85 1227445.57 

33 410690.24 1227438.32 

34 410676.46 1227434.41 

35 410668.61 1227433.57 
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36 410664.93 1227432.15 

37 410663.84 1227429.48 

38 410666.02 1227416.66 

39 410667.51 1227400.9 

40 410667.24 1227396.02 

41 410665.27 1227390.46 

42 410667.83 1227375.85 

43 410669.26 1227371.29 

44 410670.95 1227369.12 

45 410684.11 1227368.42 

46 410688.96 1227368.48 

47 410688.99 1227366.27 

48 410695.16 1227360.48 

49 410697 1227357.51 

50 410698.1 1227275.79 

51 410698.7 1227273.62 

52 410700.7 1227272.32 

53 410700.72 1227268.66 

54 410700.42 1227267.05 

55 410700.06 1227266.6 

56 410691.68 1227265.96 

57 410690.61 1227263.65 

58 410689.33 1227259.38 

59 410689.35 1227259.04 

 

3.   ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПО 
СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
3.1. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 

Выбор местоположения границы зоны планируемого размещения 

проектируемого линейного объекта основан на результатах инженерных изысканий. 

Проектирование прохождения трассы линейного объекта выполнено с 

соблюдением нормативов и норм, с учетом минимальных расстояний от 

существующих коммуникаций и нормативных минимальных углов пересечений 

различных коммуникаций.  К прокладке в землю принят кабель ААБл 3+150 – 6 кВ. 

Прокладку кабельной линии под проезжей частью выполнить методом проколаю. 

Трансформаторная подстанция. 

К установке принята комплектная транформаторная подстанция наружной ус-
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тановки в ж/бетонном корпусе 2КТПБ, предназначенная для приема электрической 

энергии трехфазного тока частоты 50 Гц напряжением 10(6) кВ, преобразования в 

электрическую энергию напряжением 0,4 кВ и снабжения ею жилищно- коммуналь-

ных, общественных и промышленных объектов, а также коттеджных поселков и зон 

индивидуальной застройки. Электроснабжение проектируемого здания 

осуществляется от РУ-6 кВ существующей ТП-45. Система заземления 2КТПБ-

1000/6/0,4 кВ TN-C-S согласно ГОСТ Р50 571.2-94.  

КТПБ представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание из 

железобетонного блока высотой от 2,57 м до 2,87 м, прямоугольное в плане с 

размерами в осях 5,0 х7,5 м. Здание состоит из объемных блоков:  надземного, 

подвального (цокольного). 

 
3.2. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА  
 

В границах разработки проекта планировки территории для размещения ли-

нейного объекта «Наружные сети электроснабжения КЛ-6 кВ с трансформаторной 

подстанцией по объекту «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-

пристроенными автостоянкой и помещениями общественного назначения по 

ул.Новоилларионовская г. Чебоксары ЧР» объекты культурного наследия, включен-

ные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, согласно Гене-

ральному плану Чебоксарского городского округа, отсутствуют. Следовательно, в 

данной проектной документации нет информации о необходимости осуществления 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негатив-

ного воздействия в связи с размещением линейных объектов.  

 
3.3. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Основной задачей охраны окружающей среды является обеспечение сани-

тарно-гигиенических условий эксплуатации проектируемого объекта с оценкой влия-

ния ее на экологию района строительства. Ее решение заключается в рациональном 

использовании и охране природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительно-

сти.  

Охрана окружающей среды в период производства работ обеспечивается 

комплексом проектных решений и природоохранных мероприятий, предусмотренных 
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организацией работ.  

Для уменьшения загрязнения атмосферы и охраны почвы в процессе 

строительства проектом предусматривается осуществление следующих 

мероприятий: 

1)  применение электроэнергии для технологических нужд строительства 

взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических 

вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей, 

отогревании грунта, разогрева строительных материалов и подогрева 

воды; 

2) применение герметических емкостей для перевозки растворов и 

бетонов; 

3) устранение открытого хранения сыпучих и пылящих материалов; 

4) оптимизация поставок и потребление растворов и бетонов, 

уменьшающих образование отходов; 

5) соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающих переделки; 

6) завершение строительства с благоустройством территории, 

восстановлением растительного покрова, газонов. 

 

Ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей 

среды несет строительная организация, осуществляющая прокладку коммуникации. 

 
3.4. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
 

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное 

явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, 

вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лессовых грун-

тах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, 

штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные 

осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.  

Одним из природных явлений, которое может стать источником природной 

чрезвычайной ситуации, является паводок, подтопление или сильные осадки.  

Для защиты грунтов по трассе электрокабеля от переувлажнения осадками 

предусматривается:  

-траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки коммуникации;  
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-уплотнения грунта обратной засыпки до исходной плотности;  

-исключение попадания в траншеи ливневых стоков путём устройства отмос-

тки, обвалования с нагорной стороны и отвода вод, восстановления почвенного слоя 

и посев трав.  

Для района расположения проектируемого электрокабеля не характерны сели, 

лавины, проявления карста, в целом район характеризуется как сейсмично устойчи-

вый. Поэтому можно предположить отсутствие причин аварий, связанных с внешни-

ми воздействиями от этих природных явлений. 

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации про-

ектируемой электроустановки обеспечивается принятием всех проектных решений. 

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требова-

ний СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания» и СНиП 121-04-2001 «Безопасность в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство».  

Рытье траншеи вблизи действующих кабельных линий до 10кВ в соответствии 

с правилами техники безопасности должны выполняться с соблюдением нормируе-

мых расстояний от кабелей до существующих подземных коммуникаций и выполне-

нием других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ. 

К строительно-монтажным  работам допускаются лица, достигшие 18 лет, 

прошедшие медицинское обследование, специальное обучение, водные инструкта-

жи, инструктаж на рабочем месте по технике безопасности.  

Все электрооборудование должно иметь надежное заземление. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожа-

ротушения. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материа-

лы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 

только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на площадках горючие 

вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их 

следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. Про-

тивопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда сво-

бодны и обозначены соответствующими знаками. На рабочих местах, где применя-

ются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, выделяющие 

взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием 

огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветривать-

ся. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопас-
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ном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие воз-

никновение и накопление зарядов статического электричества. Рабочие места, 

опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы пер-

вичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного опове-

щения об угрожающей ситуации. 

 
4.   ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование объекта  

«Наружные сети электроснабжения КЛ-6 
кВ с трансформаторной подстанцией по 
объекту «Многоэтажный жилой комплекс 
со встроенно-пристроенными автостоян-
кой и помещениями общественного назна-
чения по ул. Новоилларионовская г. Че-
боксары ЧР» 

Заказчик работ: ООО «Волгажилстрой» 

Местоположение объекта: 
Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебок-
сары, ул. Новоилларионовская 

Строительная длина кабельной ли-
нии, м 312 

ТП, шт. 1 

Категория земельных участков, 
сформированных в границе зоны 
планируемого размещения проекти-
руемого объекта 

Земли населенных пунктов 

Ширина полосы отвода на время 
строительства, м 

6  

Общая площадь земельного участка, 
испрашиваемого в пользование на 
стадии СМР, га 

0,17 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 




