Руководитель организации обеспечивает!
-наличие приказа о назначении лица, ответственного за ПБ.
-наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (в складских, производственных, административных и общественных помещениях).
- наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.
-наличие инструкции о мерах пожарной безопасности (раздел XVIII ППР в РФ).

-наличие исполнительной  документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.

-наличие журнала учета огнетушителей.
-наличие журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и удостоверений о прохождении ПТМ.
-наличие документа, определяющего порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.
	1 раз в год
	2 раза в год
	1 раз в квартал
	1 раз в 5 лет

	очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.
	проведение практических тренировок сотрудников
	проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ, ППВ) с оформлением соответствующего акта проверки.
	проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

	перекатка пожарных рукавов
	проверка сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода(весной и осенью)
	
	

	
	проверка качества огнезащитной обработки(при отсутствии в инструкции сроков периодичности)
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