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	Чувашская Республика
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сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д.  Пикшики
31.12. 2015 г.

№

95


	Об утверждении схемы водоснабжения на территории Пикшикского  сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики



В соответствии с Федеральным Законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российском Федерации", Уставом Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики, администрация Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории Пикшикского сельского поселения (прилагается).
2. Опубликовать постановление в газете «Вестник Пикшикского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Пикшикского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

Глава Пикшикского 

сельского поселения                                                                            В. Ю. Фомин
Утвержден

постановлением администрации

 Пикшикского сельского поселения
Красноармейского района Чувашской Республики

от «31» декабря 2015 года №95
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Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на воду основан на прогнозировании развития муниципального образования.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры водного баланса региона, оценки состояния существующих источников воды и водяных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных ее частей (локальных зон водоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по

критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения водой потребителей.

Также при разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

1. Результаты проведенных ранее обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

2. Технической базой разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

3. проектная и исполнительная документация по источникам воды, очистным сооружениям, водопроводным сетям, сетям канализации, насосным станциям;

4. эксплуатационная документация;

5. данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

6. перспективный план развития.

Общая часть

Пикшикское сельское поселение входит в состав Красноармейского района. Образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 года №37 (Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа). 

Поселение состоит из  населенных пунктов входящих в его административное подчинение, в. т.ч.:

деревня Пикшики;

деревня Сесмеры;

деревня Вурманкасы;

деревня Шупоси;

деревня Ямайкасы;

деревня Синьял-Шатьма;

деревня Ойрисюрт;

деревня Ыхракасы;

деревня Кивьялы;

деревня Кюль-сирма;

деревня Шипырлавар;

деревня Тоганаши.

Население –1062 человек.

Вышеперечисленные населенные пункты расположены в диапазоне от 3 км до 5 км от административного центра Пикшикского сельского поселения – д. Пикшики.

Характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время водоснабжение  Пикшикского сельского поселения осуществляется из артезианских скважин и  по водопроводным сетям, два из которых состоят на хозяйственном ведении  СХПК «Рассвет» и остальные четыре артезианских скважин являются бесхозными.

Основным источником водоснабжения в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин глубиной от 70-120 м, редко более, так и посредством каптажа родников и колодцев.

В настоящее время в поселении эксплуатируется 6 артезианских скважин.

Протяженность водопроводных сетей в поселении около 9,59 км.

Из-за высокого физического износа сетей и водоразборных колонок, все они введены в эксплуатацию до 1970-1985 г.г., ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций, а порою часть из них вообще выводится из эксплуатации. Износ сетей достигает 75%. Водопроводные сети имеются в восьми  населенных пунктах поселения, в остальных трех - посредством каптажа родников и колодцев.

Однако, степень охвата водопроводными сетями того или иного населенного пункта недостаточна, также как и недостаточна производительность водозаборных сооружений. Установленная производственная мощность последних используется только на 40-45%.

Насосных станций в поселении нет, нет водоотводных сетей  и водоочистных сооружений.

Схема водоснабжения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения  на эксплуатационные зоны.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Основным источником водоснабжения в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин глубиной от 70-120 м,  так и посредством каптажа родников и колодцев.

В настоящее время в поселении эксплуатируется 6 артезианских скважин и 6 водонапорных башен. Протяженность водопроводных сетей в поселении 9,59 км. Охват населения централизованным водоснабжением составляет 70%.

1.2. Описание территорий поселения,  не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Действующая в настоящий момент схема водоснабжения не полностью охватывает Пикшикскоее сельское  поселение. Водоснабжение отсутствует в деревнях Кивьялы, Кюль-Сирма, Ойрисюрт, Шипырлавар и  1/3 части деревни Ыхракасы. В деревне Кюль-Сирма в середине 90-ых годов прошлого века водоснабжение прекратилось в связи с тем, что система изношена, в балансосодержатель не смог найти средств на ремонт водопроводных сетей.   Водоснабжение во всех перечисленных населенных пунктах осуществляется посредством каптажа родников и колодцев.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и   нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем

холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения Пикшикского сельского поселения на технологические зоны не подразделяется.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая:

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Из-за высокого физического износа сетей и водоразборных колонок (все они введены в эксплуатацию до 1970-1985 гг), ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций, часть из них вообще выводится из эксплуатации.

Износ сетей достигает 75%. Водопроводные сети имеются  не во всех населенных пунктах поселения, соответственно степень охвата водопроводными сетями того или иного населенного пункта недостаточна, также как и недостаточна производительность водозаборных сооружений. Установленная производственная мощность последних используется только на 40-45%.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин глубиной от 70-120 м и посредством каптажа родников и колодцев.

Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению, осуществляется согласно «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Согласно данной программы контроль качества питьевой воды осуществляется по 62 показателям. Исследования проводятся на договорной основе с аккредитованными лабораториями Чувашской Республики. Контроль качества забираемой воды по гидрохимическим, бактериологическим показателям осуществляется аккредитованной

испытательной лабораторией.

Для улучшения качества питьевой воды в ЧР была разработана Республиканская целевая программа «Обеспечение населения ЧР качественной питьевой водой на 2009- 2020 годы». На основании вышеуказанной программы была разработана подпрограмма «Обеспечение населения Красноармейского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» целевой программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунально​го хозяйства в Красноармейском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы», утвержденная  постановлением администрации Красноармейского района от  30.12.2013   №  647

На рисунках представлены качества воды за март  2011 года.
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Как видно из протоколов лабораторных исследований, качество воды соответствует существующим нормам.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды, которая

оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

 Водоснабжение потребителей обеспечивают 6 скважин. Схема расположения артезианских скважин и водопроводных систем на нижеприведенных рисунках.

Параметры оборудования артезианских скважин – в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Характеристика оборудования артезианских скважин

	Скважина
	Тип насоса
	Производительность м3/ч 
	Напор, м.вод.ст
	тип двигателя
	Мощность

кВт

	д. Пикшики
	ЭЦВ-6-6,5-125
	6,5
	125
	асинхронный
	5,5

	д. Ямайкасы
	ЭЦВ-6-6,5-90
	6,5
	90
	асинхронный
	5,5

	д. Сесмеры
	ЭЦВ-6-6,5-90
	6,5
	90
	асинхронный
	5,5

	д. Синьял-Шатьма
	ЭЦВ-6-6,5-90
	6,5
	90
	асинхронный
	5,5

	д. Шупоси
	ЭЦВ-6-6,5-125
	6,5
	125
	асинхронный
	5,5

	д. Ыхракасы
	ЭЦВ-6-6,5-100
	6,5
	100
	асинхронный
	5,5


В течение 2015 года насосами артезианских скважин поднято 47,45 тыс. куб. м. воды, следовательно, средняя производительность насосов составила

47,45*1000/7300 = 6,5 куб. м/ч.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного фактического объема воды:

Q=E/V=29,981 тыс. кВт*ч/47,45 тыс. куб. м=0,631 кВт*ч/куб. м

где E – суммарное потребление электрической энергии насосами артезианских скважин, тыс. кВт*ч/год;

V – объем поднятой воды, куб. м.

Удельный расход электрической энергии, необходимый для обеспечения установленного уровня напора:

Q=E/Н=29,755 тыс. кВт*ч/7300ч/125 м=0,12 кВт*ч/м

где E – суммарное потребление электрической энергии, тыс. кВт* ч/год;

Н – уровень напора, м.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей Пикшикского сельского поселения составляет 8,35 км. 

В таблице 1.2 представлены сведения по существующим магистральным  водопроводам.

Таблица 1.2.

Протяженность водопроводов.

	Участок
	Протяженность, м.
	Материал

	д. Пикшики
	700
	П/эт,  диам.63

	
	1100
	П/эт,  диам.63

	
	900
	П/эт,  диам.63

	д. Ямайкасы
	800
	П/эт,  диам.63

	д. Сесмеры
	550
	Чугун,  диам.110

	
	450
	Чугун,  диам.110

	д. Синьял-Шатьма
	450
	Сталь, диам. 57

	д. Шупоси
	450
	Сталь, диам. 57

	
	550
	Сталь, диам. 57

	д. Ыхракасы
	1,5
	Сталь, диам. 57

	д. Вурманкасы
	350
	Сталь, диам. 57

	
	250
	Сталь, диам. 57

	д. Тоганаши
	300
	Сталь, диам. 57


Все водопроводные сети изношены (год ввода в эксплуатацию – 1975-1986 гг.) и требуют замены.

Для снижения аварийных ситуаций ежегодно в план мероприятий закладываются мероприятия по замене этих сетей из внебюджетных средств.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и

отключения наименьшего числа жителей и организаций при производстве аварийно- восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основная проблема, возникающая при водоснабжении – износ водопроводных сетей и водоразборных колонок.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В Пикшикском сельском поселении система горячего водоснабжения отсутствует.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
На территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют территории  распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Два объекта централизованной системы водоснабжения (артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети) являются собственностью СХПК «Рассвет» и четыре объекта централизованной системы водоснабжения (артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети) являются бесхозными.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Пикшикского сельского поселения Красноармейского района на период до 2025 года (далее – раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом

развития и преобразования сельских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Пикшикского сельского поселения являются:

-  постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения  потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых  объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного  водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Пикшикского сельского поселения.

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов. 

В 8 населенных пунктах поселения намечаются системы водопровода,  обеспечивающие потребности в воде населения поселения, общественно-коммунальных объектов, сельскохозяйственных предприятий, объектов отдыха и т.д.

Приоритетным является развитие сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, где имеются школы, медицинские учреждения, объекты соцкультбыта и т.д. Животноводческие комплексы, фермы, могут обеспечиваться подземными водами, а в отдельных случаях и поверхностными водами, от собственных локальных систем, либо могут подключаться к сетям близлежащих населенных пунктов.

Практически во всех населенных пунктах предполагается расширение существующих  водозаборов. Последнее может быть осуществлено, с одной стороны, за счет увеличения водоотбора на существующих скважинах по результатам обследования их и проведения на них гидрорежимных наблюдений, либо за счет бурения дополнительных эксплуатационно-разведочных скважин.

Водоснабжение каждого поселения решается в основном локально. Количество скважин, необходимых для обеспечения водой, уточняется на следующих стадиях проектирования. Производительность скважин в среднем составляет 1,0 – 3,0л/сек (80 – 250 куб. м/сут).

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных  составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

В таблице 3.1 представлен общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 3.1.

Баланс подачи и реализации воды

	№

п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	1
	Водопотребление, всего
	куб.м./сутки
	965,0

	1.1
	в том числе на хозяйственно-бытовые нужды
	куб.м./сутки
	965,0

	2
	Производительность водозаборных сооружений
	куб.м./сутки
	1250,0

	2.1
	в том числе водозаборов подземных вод
	куб.м./сутки
	1250,0


Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

а)  полезные расходы:

 б) расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

 чистка резервуаров;

 промывка тупиковых сетей;

 на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

 расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

 промывка канализационных сетей;

 тушение пожаров;

 испытание пожарных гидрантов.

в)  организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения водомеров;

- расходы на хозяйственно- бытовые нужды учреждений и организаций;

г)  потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

 утечки из уплотнения сетевой арматуры;

 утечки через водопроводные колонки;

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс подачи воды отсутствует. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.1.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Структура потребления по группам потребителей представлена в таблице 3.2 .

Таблица 3.2.
Структура водопотребления

	№ п/п
	Потребитель
	тыс.м3 в год

	1
	Население /Частные дома
	140,5

	2 
	Бюджетная сфера
	20,44

	3
	Прочие потребители
	0,02


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих  нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в Пикшикском сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2012 №370 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению и об особенностях расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории Чувашской Республики» и утверждаемые ежегодно на собраниях граждан сельского поселения. (см. таблицу 3.3).

Таблица 3.3.

Нормативы потребления холодной воды

	Наименование
	Нормы водопотребления

	
	1
	2

	Населенные  пункты с численностью более 100 человек
	150
	180

	Населенные  пункты с численностью 100 человек
	120
	150

	Опорные населенные  пункты
	180
	200


В 2015 году общее количество проживающих в Пикшикском сельском поселении составляло 1062 человек. Исходя из общего количества реализованной воды

населению 160,0 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно значению 9,09 л/сут.

на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой,  технической воды и планов по установке приборов учета.

Одной из целей Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является перевод экономики на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

Обеспеченность приборами учета потребителей на 01.04.2015 г. составила 20 %. Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по  обеспечению коммерческого учета, являются бюджетная сфера и жилищный фонд.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В период с 2015 по 2025 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения

новых жилых домов планируемых к застройке.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.
Фактическое потребление воды в 2015 году составило 160 тыс. м3/год, в средние сутки 0,438 тыс. м3/сут. К 2025 году ожидаемое потребление составит 210,97 тыс. м3/год, в

средние сутки 0,578 м3/сут. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения в Пикшикском сельском поселении отсутствует.

3.9.  В 2015 году потери воды в сетях водоснабжения составили 27% при  утвержденном нормативе 25%.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания

при жилищном строительстве.

3.10  Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и

величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с

указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Таблица 3.7.

Баланс подачи и реализации воды в 2025 году

	№

п/п
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	1
	Водопотребление, всего
	куб.м./сутки
	965,0

	1.1
	в том числе на хозяйственно-бытовые нужды
	куб.м./сутки
	965,0

	2
	Производительность водозаборных сооружений
	куб.м./сутки
	1250,0

	2.1
	в том числе водозаборов подземных вод
	куб.м./сутки
	1250,0


3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Гарантирующая организация для централизованной системы водоснабжения  на территории Пикшикского сельского поселения отсутствует. 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с

разбивкой по годам.

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Пикшикского сельского поселения и в соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие

основные мероприятия:

- Строительство систем водоснабжения в д. Кюльсирма, д. Ойрисюрт и д. Шипырлавар – 2019-2025  годы.

- Реконструкция водопроводных сетей в Пикшикском сельском поселении – 2016-2025 годы.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества:

- Строительство систем водоснабжения в д. Кюльсирма, д. Ойрисюрт и д. Шипырлавар – 2019-2025  годы.

- Реконструкция водопроводных сетей в Пикшикском сельском поселении – 2016-2025 годы.

4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует:

 - Строительство систем водоснабжения в д. Кюльсирма, д. Ойрисюрт и д. Шипырлавар – 2019-2025 годы.

4.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

Реконструкция водопроводных сетей в Пикшикском сельском поселении – 2016-2025 годы.

4.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Реконструкция водопроводных сетей в Пикшикском сельском поселении – 2016-2025 годы.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих

водоснабжение.

Диспетчеризация, телемеханизация и внедрение систем автоматизированного  управления  требуется на всех 6 существующих системах водоснабжения.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На 2015 год оснащенность приборами учета воды составляет 20%. Учет поднимаемой воды из артезианских скважин отсутствует.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Существующая схема магистральных трубопроводов системы водоснабжения представлена на рисунках .

СХЕМА № 1

Схема водоснабжения деревни Пикшики

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 2

Схема водоснабжения деревни Ыхракасы

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 3

Схема водоснабжения деревни Ямайкасы

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 4

Схема водоснабжения деревни Синьял - Шатьма

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 5

Схема водоснабжения деревни Вурманкасы

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 6

Схема водоснабжения деревни Шупоси

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 7

Схема водоснабжения деревни Тоганаши

Красноармейского района Чувашской Республики
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СХЕМА № 8

Схема водоснабжения деревни Сесмеры

Красноармейского района Чувашской Республики
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4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых резервуаров, водонапорных башен и бурение новых скважин не предусмотрено.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация водоохранных

зон в составе 3 поясов:

 в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 -50 м вокруг скважины территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

 в зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора всоответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России 2002г. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности их. На территории зон должны быть

проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02.

4.9. Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

План планируемого расположения объектов централизованной системы водоснабжения

отсутствует.

Раздел 5. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе

взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные

загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света вглубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что, в свою очередь, приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе  технологии повторного использования промывных вод фильтров.

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

Администрация Пикшикского сельского  поселения  постоянно проводит следующие мероприятия:

 мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод;

 контроль качества сбрасываемых сточных вод.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Химические реагенты не используются.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

представлена в таблице 6.1.

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и  реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.1

Таблица 6.1.

	Наименование мероприятий
	Ориентировочные затраты, млн. руб.
	Этапы

	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025

	Строительство систем водоснабжения в д. Кюль-Сирма, д. Ойрисюрт и д. Шипырлавар
	15,2
	---
	---
	2,4
	2,4
	2,4
	2,4
	5,6

	Реконструкция водопроводных сетей в Пикшикском сельском поселении
	0,15
	---
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	---


Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Показатели качества горячей и питьевой воды.

Показатели качества воды приведены на рисунках  на стр.5.

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 7.1.


Таблица 7.1.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Год
	Водопроводные

сети, нуждающиеся

в замене, км
	Аварийность на

сетях водопровода,

ед./км


	Износ

водопроводных

сетей,км



	2015
	9,5
	101,0
	75,0 %

	2016
	9,3
	109,1
	75,0 %

	2017
	9,1
	108,6
	74,6 %

	2018
	8,0
	108,1
	70,0 %

	2019
	7,0
	106,9
	67,0 %

	2020
	6,0
	106,0
	55,0 %

	2021
	5,5
	105,2
	49,0 %

	2022
	5,0
	104,3
	42,6 %

	2023
	4,8
	103,9
	36,5 %

	2024
	4,0
	103,0
	30,1 %

	2025
	3,5
	102,5
	21,3 %


7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 7.2.

	Год
	Количество жалоб  абонентов на качество питьевой воды, ед.
	Охват абонентов приборами

учета, %



	2015
	нет данных
	20

	2016
	нет данных
	60

	2017
	нет данных
	80

	2018
	нет данных
	100

	2019
	нет данных
	100

	2020
	нет данных
	100

	2021
	нет данных
	100

	2022
	нет данных
	100

	2023
	нет данных
	100

	2024
	нет данных
	100

	2025
	нет данных
	100


7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке приведены в таблице 7.3.

	Год
	Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	Потери воды, тыс. м3/км 

	2015
	29,5
	1,7

	2016
	29,0
	1,7

	2017
	28,0
	1,5

	2018
	26,0
	1,3

	2019
	24,0
	1,1

	2020
	21,3
	0,9

	2021
	20,0
	0,7

	2022
	18,0
	0,5

	2023
	18,0
	0,5

	2024
	18,0
	0,5

	2025
	18,0
	0,5


7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности приведены в таблице 7.4.

	Год
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %

	2015
	0,44

	2016
	0,43

	2017
	0,42

	2018
	0,41

	2019
	0,40

	2020
	0,39

	2021
	0,38

	2022
	0,37

	2023
	0,36

	2024
	0,35

	2025
	0,34


7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды

приведено в таблице 7.5.

	Год
	На забор, кВт.ч/куб. м.
	На транспортировку, кВт.ч/куб. м.

	2015
	0,631
	0,0

	2016
	0,631
	0,0

	2017
	0,631
	0,0

	2018
	0,631
	0,0

	2019
	0,631
	0,0

	2020
	0,895
	0,0

	2021
	0,895
	0,0

	2022
	0,895
	0,0

	2023
	0,895
	0,0

	2024
	0,895
	0,0

	2025
	0,895
	0,0


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в  случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего

Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения,

городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

        В настоящее время в Пикшикском сельском поселении   имеются четыре бесхозяйственных  сетей водоснабжения, это сети водоснабжения в д. Пикшики, д. Шупоси, д. Синьял- Шатьма и д. Сесмеры. Остальные две сети водоснабжения в д. Ямайкасы и д. Ыхракасы находятся на балансе СХПК «Рассвет».

Схема водоотведения

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского  поселения отсутствуют.

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и   отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

 Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов  централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

15.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

15.2. Показатели качества обслуживания абонентов.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

15.3. Показатели качества очистки сточных вод.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

15.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

15.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

15.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей,  эксплуатации  которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Пикшикского сельского поселения отсутствуют.

Заключение.

Качество добываемой воды из артезианских скважин соответствует действующим гигиеническим нормам.

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующих систем водоснабжения и водоотведения являются строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;

Общий объем инвестиций в реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Пикшикского сельского поселения составляет 15,35 млн. руб.

Дополнительно хочется отметить, что все проведенные расчеты были выполнены по нормативным показателям, которые могут не совпадать с действительной картиной гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому, перед принятием окончательного решения, по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, необходимо провести энергетическое обследование с последующей разработкой проектно-сметных решений.
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